
Verbandsgemeindeverwaltung

Anfragedatum:

Rhein-Selz

Sant' Ambrogio - Ring 33

55276 Oppenheim

03.04.2019

18.04.20190064-35 nach Absprache Datum:Angebot 450114/33097 Kundennr.: Liefertermin:
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Lieferanschrift/ Leistungsempfänger

:

Anfrage Nr.: 0000

Im Wiesengrund 3

55278 Köngernheim

Bitte bei Zahlung/ Schriftverkehr angeben

Kindergarten

Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der am 03.04.2019 durchgeführten Wartung wurden folgende Mängel festgestellt:

* An der Rauchmeldezentrale sind die Akku's ausgelaufen, die Notstromversorgung ist nicht mehr gewährleistet.
Ebenso kann ein Platinenschaden nicht ausgeschlossen werden. Daher empfehlen wir die Zentrale zu erneuern.

* Die Rauchmelder müssen altersbedingt erneuert werden. Die alte Alarmsirene ist nicht mehr kompatibel und sollte
ebenfalls erneuert werden. Hierfür empfehlen wir im vorderen Teil sowie auch im hinteren Teil des Kindergartens
jeweils eine Funk-Sirene zu installieren.

Für die Beseitigung der Mängel entstehen folgende Kosten:

Brandschutztechnik Kehl UG & Co.KG

Feuerlöschgeräte

Wandhydranten

RWA/NRA Anlagen

Tür/Tortechnik

Brandschutztechnik Kehl
UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

An der Bleiche 9
55276 Oppenheim

Tel. 06133 - 925 173
Fax 06133 - 925 174
E-Mail: btk@fkehl.net
www.feuerloescher.com

An der Bleiche 9 - 55276 Oppenheim

Artikelnr.

EP in € GP in €Bezeichnung Menge

1,00

52-16258

479,90 479,90Funk-Alarmzentrale FBZ 2
Die Zentrale wird über einer Unterputzdose montiert und über ein integriertes Netzteil versorgt. Die
Notstromversorgung (60h ohne Alarme) erfolgt über 8x 1,5V-Batterien Typ Mignon LR 6. Die
Programmierung bleibt auch bei Stromausfall und Standortwechsel erhalten. Die Zentrale verfügt
über 4 potentialfreie Relaisausgänge, um Alarm- und Störsignale per Kabel an externe Geräte bzw.
Systeme weiterleiten zu können.

2,00

52-16383

199,80 399,60Funk-Außensirene/Blitzleuchte
mit integriertem Power-Line Funk-Vernetzungsmodul
und 2 x 3-Volt-Lithium-Batterien als Stromversorgung

18,00

52-16202

29,50 531,00Rauchmelder DS 6200-L
geeignet für Funkvernetzung bis zu 40 Rauchmeldern
inkl. 9 V Lithium-Langzeitbatterie

16,00

0098

41,00 656,00Monteurstunden
Die angebotene Position Monteurstunden ist eine ungefähre Schätzung, die Abrechnung
erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, gegen Regie-Nachweis.
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Brandschutztechnik Kehl UG & Co.KG
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Laut Herstellerangaben weisen wir Sie darauf hin, das es innerhalb von 10 Jahren aufgrund des
erhöhten Funkaufkommens zu Störungen auch an dieser Anlage kommen kann.

Summe Netto € USt. Rechnungs-Summe €2.066,50 392,64 2.459,14% €19

Zahlung : 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto
Bindefrist : Wir halten uns an dieses Angebot bis zum 30.06.2019 gebunden.

Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Umstätter
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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