Bauvorhaben
ERWEITERUNG KITA GANSAUGRABEN

AM STADTBAD 22
55276 OPPENHEIM

GROBKOSTENSCHATZUNG

AUSTAUSCH WARMEERZEUGUNG -
NEUINSTALLATION LUFT-WASSER-WARMEPUMPE UND
NEBENARBEITEN

Hinweis: Bei den nachstehend mit angegebenen Elektrokosten (Elektroverkabelung) sind wir davon ausgegangen, dass die
neue Warmeerzeugung an die vorhandene Elektroverteilung (Elektro-Hausanschluss-Gesamtleistung ???) mit angeschlossen
werden kann!

Ing. Biiro R. Miinch
BerlinerstraRe 19, 67582 Mettenheim

KOSTEN | [TITEL / POSITION MENGE FIRMENLEISTUNG

NR. EP |GP

420 WARMEVERSORGUNGSANLAGEN

42.01 Demontage Bestands-Warmeerzeugung 1St 5.000,00 € 5.000,00 €
(Gas-Brennwertgerat, Regelung, Abgasrohr, Gasleitung, Heiz-
kreisverteiler, 2 Pumpenheizkreise, Heizungsanschlussverrohrung)

42.02 Neuinstallation Luft-Wasser-Warmepumpen a” 25 kW Nennleistung, 2 St 32.000,00 € 64.000,00 €
mit Zubehdr (Regelung, Pufferpeicher etc.)

42.03 Heizkreisverteiler, 3 Pumpenheizkreise, Armaturen und 1St 10.000,00 € 10.000,00 €
Heizungsnachfillstation

42.04 Heizungsverrohrung und Isolierung, innerhalb der Heizzentrale 1St 14.000,00 € 14.000,00 €

42.05 Austausch einzelner Bestands-Heizkdrper - Heizkreis stat. Heizung 6 St 700,00 € 4.200,00 €

42.06 Elektroverkabelung fiir neue Warmeerzeugung 1 St 5.000,00 € 5.000,00 €
Gesamt 102.200,00 €

730 Honorar Fachplanung - (an HOAI angelehnt:) Ansatz 84 % Grund- 1 St 25.315,00 € 25.315,00 €
leistung u. 5 % Umbauzuschlag
Gesamt Kostengruppe 420 + 430 netto 127.515,00 €
abziigl. mégliche Forderung gemaR Bundesférderung effiziente Gebaude
(BEG-EM) max. 30 % der GesamtumbaumaBnahme Wairmeerzeugung 38.254,50 €
|GROB-KOSTENSCHATZUNG AUSTAUSCH WARMEERZEUGUNG netto 89.260,50 € |
(19 % MEHRWERTSTEUER 16.959,50 € |
|GROB-KOSTENSCHATZUNG AUSTAUSCH WARMEERZEUGUNG brutto 106.220,00 € |

Aufgestellt: Mettenheim, 08.06.2024

R. Minch

Ingenieurbiiro Miinch
Techn. Gebaudeausrustung
Dipl. Ing. (FH) R. Minch
Berlinerstr. 19

67582 Mettenheim

Tel. 06242-50499-68

Tel. 06242-50499-68

E-Mail: ibmuench@t-online.de
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